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CLIMAT ET IRRIGATION :
_ YA-T-ILUN PILOTE DANS LA

@ SERRE CHAUFFEE?
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\/ Qu’est ce qu’on veut S
controler?







AT A
\/ Gestion climatique

-’

» GESTION DES TEMPERATURES
« TEMPERATURE 24 HEURES
e T°C DE JOUR
e T°C DE NUIT




\/ Gestion climatique

~

 GESTION DE 'HUMIDITE

e EST-CE QUE TOUTE HUMIDITE EST
MAUVAISE?




\/ Gestion climatique

~

 GESTION DE 'HUMIDITE

e EST-CE QUE TOUTE HUMIDITE EST
MAUVAISE? NON




e NOTIONS D’HUMIDITE

Déficit d'humidité en E’mi pour différentes humidités relatives et températures
Temperature [°C)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

IrH [sﬁ}l
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.~ Gestion climatique

~

OBJECTIFS DE LA DESHUMIDIFICATION

« CONTROLE DE LA GESTION DE LA TEMPERATURE FOLIAIRE

* PLUS C’EST SEC, PLUS LA PLANTE SE REFROIDIT

 TROP SEC = BLOCAGE DES STOMATES + PERTE DE PRODUCTIVITE ET
FANAGE

 DH 12 g/m3 DANS LA TOMATE = MAXIMUM CHEZ CULTURE MATURE Sl
TEMPERATURE INFERIEURE A 26°C

* VISEZ 60% S| PLUS GRAND QUE 26°C

CLIMAX WY
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.~ G@Gestion climatique

—

OBJECTIFS DE DESHUMIDIFICATION

 EQUILIBRE ENTRE LE TRANSPORT DES MINERAUX DANS LA
PLANTE (CALCIUM) ET LA VITESSE DE CROISSANCE.
* DEFICIT D’HUMIDITE:
* Entre 3 et 7 g d’eau/m?3 d’air.
* LAITUE :
* ENCORE PLUS SENSIBLE
» CROISSANCE = CONSOMMATION JOURNALIERE

¥ N\ St V



___“ Gestion climatique

-

* PRATICO-PRATIQUE

* CHANGEMENT D’AIR (VENTILATION)
 BRISER LA COUCHE LIMITE
o ATTENTION A 'EXCES DE VENTILATION

. d

Reducing the boundary layer, wind increases transpiration
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J Gestion climatique

3 * PRATICO-PRATIQUE

* CHANGEMENT D’AIR (VENTILATION)

* BRISER LA COUCHE LIMITE

« ATTENTION A L'EXCES DE VENTILATION

Echanges par rayonnement

N"e la serre

Pertes par transpiration

Couverture de la serre

Absorption

de rayonnement solaire Echanges par convection

avec lair

Echanges par rayonnement
avec les tuyaux de chauffage

Echanges par rayonnement

Tuyau de chauffage avec la surface du sol
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Gestion des irrigations

-’/

i e BESOINS DIFFERENTS SELON LE STADE DES PLANTS
Consommation
1 I/m?/jour 31/m2/jour 6
|/m2 /jour
v
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\/ Gestion des irrigations

'

 BESOINS DIFFERENTS SELON LA RADIATION

Consommation
2 |/m?/jour 4 1/m?/jour 6
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\/ Principes

COMMENT FAIT-ON POUR CONTROLER LE CLIMAT 24

H/24, 7 JOURS/77?7?7?
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Equipements a controler:

 Chauffage
e Ventilation
- lrrigation




Equipement

CHAUFFAGE:

* FOURNAISE AVEC CAGE
D’ECUREUIL

cLlMAx Crédit: Climax Conseils
CONSEILS



__“ Equipement

CHAUFFAGE:

« FOURNAISE AVEC
CAGE D’ECUREUILET
BALLONS

cLIMAx Crédit: Les Funambules

CONSEILS



\/ EqUipement

-’

VENTILATION

* ROLL-UP:




Equipement

VENTILATION

* TOIT




. Equipement

-

VENTILATION:

* MECANIQUE

*PRESSION POSITIVE

cLlMAx Crédit: Climax Consgits™ T /
| - -
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. Equipement

o

VENTILATION:

* MECANIQUE
*PRESSION POSITIVE

' 1 i RgEe4e 1
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Crédit: Climax C‘onse"ils o N | ol /




\/ EqUipement

VENTILATION:

* MECANIQUE
*EXTRACTION

Crédit: Climax Conseils




VENTILATION

* HAF:




\/ EqUipement )

'

IRRIGATION

 VALVES ELECTRIQUES:

' e
e
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\/ EqUipement

IRRIGATION

* POMPE:

i
I B .




o Differents controleurs
climatiques:

* |grow
* Orisha
= * Otomate
(@8, ° PrivaCompass




_ _/ Controdleurs

~r

BASE:

*MINUTERIE
*THERMOSTAT

1%
%
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| \./ £
J Controleurs

'

TRES SIMPLE:
*VARIFAN

*CONTROLAIR V1, V2 ET V3

*ENVIROTROL TC-5 ET TC-7

—
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___“ Controleurs

—

SIMPLE:

*LINK4

CORPORATION/IGROW 800
Ou 400

*ORISHA

v

%  .OTOMATE

Iz

CLIMAX
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\/ Controleurs

SIMPLE:

*LINK4
CORPORATION/IGROW 800
OuU 400

®  .OTOMATE

"~
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./ Controleurs

~

SIMPLE:

*LINK4
CORPORATION/IGROW 800
OuU 400

*ORISHA

e :
G «OTOMATE RIR2RIT
@il D1D2 D3
Bl Dpaps Xt
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\/ Controéleurs ®)

1

MOYEN DE GAMME: DAMATEX

27283 7 Direction du ved
0,00 WA - Luminosite

N <1144 %G - Yewperaturs £,
*DAMATEX o e e o, ‘ e
d

o - 2294% = 1560.59 Joukes - Luminosiz

B ! ~ < § 5.56 Lever du 5ol
...... i =i & 17.33 Coucher ty ik

*INTEGRE
QUEBECOIS
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\/ Controleurs

'

MOYEN DE GAMME:

*ARGUS

*INTEGRE
CANADIEN

CLIMAX
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_ _/ Controdleurs

~r

MOYEN DE GAMME:

*PRIVA
*COMPASS
*MAXIMIZER

*INTEGRE

. EUROPEEN
@: PRIVAIR

CLIMAX
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./ Cohtréleurs

~r

MOYEN DE GAMME:

*HOOGENDOORN
*ISIl COMPACT

*INTEGRE
EUROPEEN

cLimax < hoogendoorn i

CONSEILS




___/ Controleurs

-

COMMUNICATION:

*SENSAPHONE

*ACURITE

Remote Monitoring Online &

Mobile App 09150 <

Aculink Internet Bridge: /



AT A
\/ Controleurs

IRRIGATION:

 KWIKDIAL
 HYDRO RAIN
* TORO

o
¥ o
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. Contréleurs

o

IRRIGATION:

* KWIKDIAL
* HYDRO RAIN

* TORO




AT A :
\/ Controleurs

IRRIGATION:

* KWIKDIAL
 HYDRO RAIN
* TORO







\/ géides

N

STATION METEO

*TEMPERATURE EXTERIEURE
*PYRANOMETRE
*VITESSE DES VENTS

_ *DIRECTION DU VENT

, *DETECTEUR DE PLUIE/NEIGE




.~ Sondes

—

ANEMOMETRE

*RISQUES...

*Gadget utile

Crédit: Link 4
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\/ Sondes

STATION METEO
*RISQUES...

*Gadget utile, mais plus cher!

' m— Crédit: Link 4/
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\/ géides b

CAGE ASPIRANTE

e RELIEE A UN CONTROLEUR
CLIMATIQUE




J Sondes

'

CAGE ASPIRANTE

e RELIEE A UN CONTROLEU
CLIMATIQUE

\ Crédit: Climax Conse




\/ Sondes

PRINCIPE BULBE SEC-BULBE HUMIDE...
e UTILISE POUR LA CAGE ASPIRANTE ET LE PSYCHOMETRE

t.
:

T‘»J} t

CLIMAX

engineeringtoolbox com L Jj



\/ go/rides b

GESTION DU CLIMAT

*SONDE DE T2 ET HR

*SONDE ANALOGIQUE \

Crédit: Link 4 & fes)



\/ géides

IRRIGATION

e TENSIOMETRE

P
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Crédit: Irrometer —
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Objectif:
+/- 65/m?

CL

CONSEILS

——
Coat Prix
e 2
Contréleurs Origine BRI ($/m°)
sans i E b )
installation 300 m 500 m 1000 m 5000 m
Igrow-800 Etats-Unis
1 850,00 $ 6,17 3,70 $ 1,85 0,37 $
Orisha Québec
4 000,00 $ 1333 8,00 $ 4,00 0,80 $
Otomate Québec
1 800,00 $ 6,00 3,60 $ 1,80 0,36 $
Damatex Québec
20 000,00 $ 66,67 40,00 $ 20,00 4,00 $
Argus-Titan Seombie- .
Britannique 20 000,00 $ 66,67 40,00 $ 20,00 4,00 $
Priva-
Pays-Bas
Compass 17 000,00 $| 56,67 34,00 $| 17,00 3,409
Hoogendoorn-
Pays-Bas e
ISII Compact 4 17 000,00 §J56,67 84,00 $| 1700 3,40/ $
) % V
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__“ Quelques chiffres

-

Contréleurs

Climat

Irrigation

Igrow-800

Orisha

Otomate

Damatex

Argus-Titan

Priva-
Compass

Hoogendoorn-ISII Compact
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J En conclusmn

COUT DU CONTROLE:
+/- 65/m?
*Entrées:

*Minimalement la sonde de
T2C et HR

*@ Sorties:

*@ Inverseur

-
i *@ Contacteur
*@ Quincaillerie:

CLIMAX ?Fi
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__“ EnTonclusion

—

e UN CONTROLEUR CLIMATIQUE, CELA PEUT
ETRE TRES UTILE

 PEU IMPORTE LE SYSTEME, IL FAUT
UAPPRIVOISER, LE CONTROLER

- CONFIANCE AVEUGLE = @
\ﬁ’ GRAPHIQUES
o . ALARMES

CLIMAX s ()
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BONNE SAISON 2020
MERCI!

DANY BOUDREAULT T.P.
CLIMAX CONSEILS
819-350-9498


mailto:dany.boudreault3@sympatico.ca

